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RISPOSTE AD ULTERIORI QUESITI  

 
Oggetto: DAC.0264.2022 Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei 
lavori di completamento della linea ferroviaria convenzionale c.d. Metropolitana 
di Salerno, tratta Arechi-Pontecagnano Aeroporto di Salerno “Costa D’Amalfi”. 
 
 
QUESITO N. 21 
Con la presente si segnala di aver riscontrato una incongruenza negli elaborati del 
progetto definitivo relativi ai muri di recinzione lato linea storica da Km 3+770.34 a Km 
4+097.64. 
In particolare, si segnala che nell’elaborato “NN1X00D78P9MU1900002B MU19 Muro 
di recinzione lato linea storica da Km 3+770.34 a Km 4+097.64 Pianta, prospetto e 
sezioni - tav 2 di 2” i muri sono fondati su una coppia di micropali di lunghezza 10m ad 
interasse 0.9m viceversa nell’elaborato “NN1X01D78BZBA1700001C BA17 - 
Carpenteria - Pianta prospetti e sezioni” i muri sono fondati su pali di diam. 800, 
lunghezza 7m ed interasse 1.80m. Nel computo metrico estimativo delle opere civili 
NN1X00D78CEOC0000001C per le fondazioni sono stati computati i pali di diam.800. 
Si chiede pertanto di confermare che la soluzione per il tratto in esame sia quella riferita 
all’elaborato delle barriere antirumore che prevede 186 PALI Ø 800 Int.=1.80 m, 
H=7.00 m.  
RISPOSTA AL QUESITO N. 21 
Si rappresenta che la soluzione di progetto prevista per il muro MU19 è quella che vede 
l’impiego dei micropali e, pertanto, sono da considerarsi corretti gli elaborati del muro 
MU19 (rif. NN1X.0.0.D.78.P9.MU.19.0.0.001.B, NN1X.0.0.D.78.P9.MU.19.0.0.002.B 
ed NN1X.0.0.D.78.CL.MU.19.0.0.001.A) così come riportato anche nelle sezioni 
trasversali correnti (rif. NN1X.0.0.D.78.W9.IF.01.0.1.008.A). 
Si segnala, quindi, che si provvederà a rendere disponibili il computo metrico estimativo 
e l’elaborato rif. NN1X.0.1.D.78.BZ.BA.17.0.0.001.C aggiornati all’atto della stipula.  
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