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Direzione Acquisti  
 
  
Oggetto:  Procedura Aperta n. DAC.0190.2025 avente ad oggetto la fornitura di Unità 

funzionali di alimentazione a 3 kV - CIG B67213CE85 
  

RISPOSTA AGLI ULTERIORI QUESITI PERVENUTI  
E RIGETTO ISTANZA DI PROROGA PERVENUTA 

 
Questa Stazione Appaltante dà risposta agli ulteriori quesiti pervenuti: 
 
QUESITO n. 4 
In riferimento alla Vostra risposta n. 1, con la quale ci è stato indicato che lo 
schema"All_B_05_Schema garanzia per anticipazione" non è utilizzabile per la garanzia 
provvisoria e che gli schemi corretti sono indicati nella documentazione di gara, 
segnaliamo che tra gli allegati disponibili non risulta presente uno specifico schema di garanzia 
provvisoria da utilizzare. 
Pertanto, Vi chiediamo cortesemente di fornirci indicazioni in merito o di trasmetterci il relativo 
schema, così da poter procedere correttamente con l'emissione della garanzia provvisoria. 
 
RISPOSTA n. 4 
Si precisa che lo schema per la garanzia provvisoria non è presente tra gli allegati di gara in 
quanto come previsto e prescritto al paragrafo VIII.1 punto 3 del Disciplinare “La fideiussione 
deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico del 16 settembre 2022 n. 193”. 
Pertanto, per l’esatta costituzione della garanzia provvisoria, dovranno essere correttamente 
recepite le prescrizioni stabilite nel citato Decreto Ministeriale e nel Disciplinare di gara al 
paragrafo sovra indicato. 
 
 
QUESITO n. 5 
Con la presente sottoponiamo alla Vs. cortese attenzione il seguente quesito: 
le Unità Funzionali alimentatori omologate RFI, come indicato nello schema di contratto, fanno 
riferimento in particolare alla specifica RFI DMA IM LA STC SSE 401 Ed. 2009. Detta specifica 
prevede tra le varie apparecchiature, il dispositivo di Asservimento ASDE3. Detto dispositivo, 
come noto ad RFI, non è reperibile allo stato attuale sul mercato e ci risulta che l’ultimo lotto 
di produzione sia stato acquistato da RFI con accordo quadro dal fornitore omologato. 
Pertanto, si chiede se detto dispositivo sarà fornito in conto lavorazione da ONAE (RFI). 
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RISPOSTA n. 5 
La fornitura delle unità funzionali alimentatori deve includere anche l'installazione del 
dispositivo di asservimento ASDE3, così come richiesto nella specifica tecnica RFI DMA IM 
LA STC SSE 401 Ed. 2009, a cura e spese del fornitore. 
 

*** 
 

Questa Stazione Appaltante comunica inoltre che, vista l’urgenza rivestita dalla fornitura in 
questione, non è accolta l’istanza di proroga pervenuta.  
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                    per la fase di affidamento 

                      Ing. Alessio Sammartino 
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